
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Feuerwehr und Rettungsdienst 
 

Seite 1/3 Stand: März 23 

Briefpostanschrift: Stadtverwaltung Amt 37/41, 40200 Düsseldorf 

 
 
 

MERKBLATT DER FEUERWEHR DÜSSELDORF - GRUNDSÄTZLICHE 
ANFORDERUNGEN DER FEUERWEHR DÜSSELDORF AN AUSGÄNGE 
(FLUCHT- UND RETTUNGSWEGE) BEI VERANSTALTUNGEN IM 
FREIEN 
 
 
 
 
Dieses Merkblatt Dieses Merkblatt informiert Sie über die grundsätzlichen 
Anforderungen, welche die Feuerwehr in Bezug auf Ausgänge auf Ihrem 
Veranstaltungsgelände stellt. Es soll Ihnen als Veranstalter bereits in der 
Planung helfen, ein geeignetes und auf Ihre Veranstaltung abgestimmtes 
Ausgangskonzept zu realisieren.  

 

Grundsätzliche Anforderungen an Ausgänge  

Die Einhaltung von Ausgängen (Flucht- und Rettungswegen) soll 
grundsätzlich in Anlehnung an die Sonderbauverordnung NRW Teil 1 
Abschnitt 2 (§6 und §7) erfolgen. 

Hieraus ergeben sich folgende Anforderungen: 

• Straßen und Wege, die als Ausgänge gekennzeichnet werden, müssen 
mindestens 3 Meter breit sein. Gehwege, Parkflächen sowie 
Hindernisse müssen von der Berechnung abgezogen werden.  

• Die Wege müssen ausreichend beleuchtet (Straßenbeleuchtung) sein. 

• Es dürfen sich keine Engstellen/Einschränkungen (Baustellen, etc.) im 
Verlauf befinden 

• Die Wege müssen auf öffentliche Flächen führen.  

• Als Bemessungsgröße gilt 1,20 Meter/ 600 Besucher (Mindestbreite 3,00 
m) 

• Ausgänge und Rettungswege müssen durch Sicherheitszeichen 
dauerhaft und gut sichtbar gekennzeichnet sein. Bitte informieren sie 

sich vorab, über die Anforderungen der 
Ausgangskennzeichnung. Hierzu steht Ihnen das 
„Merkblatt Feuerwehr Düsseldorf 
Ausgangskennzeichnung im Freien“ zur Verfügung.  
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Nachweis der Ausgänge (Flucht und Rettungswege) 

Zur Nachweisung der Ausgänge ist es erforderlich, dass eine Tabelle mit 
allen Ausgängen, vom Veranstalter angefertigt wird. 

Bestandteil dieser Tabelle soll sein:  

• Anzahl der Rettungswege  

• Wo befindet sich der Ausgang 

• Wie breit ist der Ausgang 

• Personenzahl  

• Wo führt der Rettungsweg auf eine öffentliche Fläche 

• Gibt es Besonderheiten 

Als Hilfestellung haben wir ihnen eine Skizze sowie eine Mustertabelle, nach 
den Vergaben der Feuerwehr Düsseldorf, beigefügt. 
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Tabelle zur Nachweisung/Berechnung von Ausgängen  

Nr
. Ausgang Breite [m] Personen

anzahl  
Öffentliche 

Flächen 
Besonderheiten  

1  Bolkerstraße  3,00 
Meter 1.500 Bolkerstr. 

RICHTUNG  
Altstadt  

(wird nicht 
angerechnet) 

2  Marktstraße 5,50 Meter 2.750 Flingerstr.  

3  Zollstraße  4,40 Meter 2.200 Rheinufer  

4  Burgplatz  5,00 Meter 2.500 Burgplatz  

 
Gesamt 

 
17,90 Meter 

 
7.450* 

  

 

Ansprechpartner der Feuerwehr Düsseldorf 

Eine Beratung durch Mitarbeiter der Feuerwehr Düsseldorf zu allgemeinen 
und speziellen Fragestellungen rund um das Thema Veranstaltungen ist 
generell per Email oder Telefon möglich. 

 

Hotline Veranstaltungen: 0211-89 20888 

Email:    feuerwehr.veranstaltungen@duesseldorf.de 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Veranstaltung. 

Ihre Feuerwehr Düsseldorf 
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